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AUTORIZACION DE PAGO
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Dra. Sonia Lorena Rosero - Unidad de Tesoreria

Maria lsabel Andrade - Vicerrectora Administrativa
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Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1 Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

' Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado

1. GENERAL DEL

Nombre Contratista: CLOUDTECH S.A.S.

Documento de
ldentificaci6n: 900.657.211-2

No. de Contrato: 1-06-03-244-2015 Valora pagar: $ 1.075.000

T

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO

lnforme de Supervisi6n (Original)

Formato lngreso Almac6n (Original)

Constancia de cumplimiento de pago
de Parafiscales y Seguridad Social

Pago Anticipo o Pago Anticipado*2

€5 3:E
g E sERvtctos g,E.$5 85

tr lnforme de supervisi6n (orisinal) tr
Ie paso de la EPS (copia) Gl

L__l 
Constancia de paso de la EPS (Co1 

I I

f 
constancia de paso de la AFP (copia) 

f
Documento soporte de pago (Factura,
Cuenta de cobro ylo documento I I Constancia de pago de la ARL (Copia) I rua I

equivalente)"'lt ll

RUr (primer paso) [-1 3""Tt:L";3":,"".":I'J[',"Xi?oo"ri3,:i [l
I I cuando corresponda I I

fi--l
I I RUr (Primer Paso) I I ]rrlli

Documento soporte de pago (Factura, f-_l I

Cuenta de,., cobro ylo documento I X 
I Iequivalente). 

# I

Pago Anticipo o Pago Anticipado*2 I I I"l
3. VERIFICACION SUPERVISOR: li n

MARIA ISABEL ANDRADE I wa
c.c.29.184.675
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Por esta factura de venta el cliente acepta y declara haber

recibido los servicios descritos en este mismo titulo valor y

se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura

de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio

(Co.Co Art.774) despues de su vencimiento causard

intereses del mdximo legal mensual vigente (Co.Co Art. 883

y 884). Enviar copia de consignaci6n al correo
contabllldad@cloudtechsa.com cta. Ahorros Ne 410249545

Eanco Pichincha cLoUoTEcH s.A.s. cada cheque devuelto

tendra una sanci6n segin Art. 731 del co Co.
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Fecha de elaboraci6n det informe: Dia l-;l rvres l-oo I nro FG-l
rL,1: INTORMACI6N GENERAT:

Nombre Cliente:

Usuario Final:

No. de Contrato:

Periodo de ejecuci6n:

Tipo de documento: lnforme: tr] Entresa t] Levantamien,o [---l

"1_ -rN.fo.,Rlvte 
D.,,q1f p{DEs._{?e1€rfe-qas 1*lvidxes e;ag"iiJas A;;;sa;i&;dd,i;:VXp :ffi

se realiza ta instataCi6; al#;;i;;iJJ.io*ui..oot 
"; ;;;-l;;;;6;;;ffio j""i. r"o" ii

principal de la Escuela Nacional del Deporte bajo los estdndares de cableado estructurado.

Para dicho trabajo se utiliz6 el siguiente material:

Canaletas en PVC DEXSON:

Modelo UL 1565 con homologaci6n RETIE por SGS-minas, cumple con la normatividad ANSI

TIA/EIA 5684 y 569A. Fabricadas en PVC resistente a impactos, lubricantes y aceites, de
Estructura s6lida y de alta durabilidad, No conductivas.

Cableado UTP CAT 6 PANDUIT:

Cable CAT 6 con homologaci6n ANSI/T|A-568-C.2 y IEC 61156-5 Categoria 6.

RJ45 CAT6 PREMIUN

Tuberia PVC

coMPLEMENTOS (CHAZOS, TORNTLLOS, AMARRAS y CAJAS EIrrERNAS)

Para la implementacion del proyecto se realiz6 un estudio previo de viabilidad en el cual se

hayo la ruta mds optima para la implementaci6n del cableado.

Se instalan 2 puntos de datos en el Srea administrativa contigua a sistemas en el RACK

principal con los materiales especificados anteriormente, dichos puntos tienen una distanci
j aproximada de 18 y 20 mts de distancias desde el RACK principal al que llegan hasta suj'

I ubicaci6n final.
I
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ASESoRiA y coNsuLToRiA DE sERVtctos rECNoL6Gtcos
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C6dieo: CT-FT-lA-0L
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Resultado Final

Se etiquetan todos los pu de sistemas de ESNADE.

AsEsoB[A y coNSULToRiA DE sERVtctos rEcNot6ctcos
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ASESoRiA y coNsuLToR[A DE sERVtcros recruor6crcos
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Los cables quedan unidos para su fdcil identificaci6n en el caso de requerir una reubicaci6n.

Quedan ubicados en el patch-panel del rack principal
respectivamente segfn la distancia de ubicaci6n.

AsEsoRiA y coNsuLToRiA DE sERVtctos rEcNoL6G,cos
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Se realiza la instalaci6n del punto por la ruta especificada en la imagen.

Se instala un punto de red desde la tarima del auditorio Piso 3 hasta el rack distribuido Piso

2 con una distancia aproximada de 90mts pasando por el buitron.

AsEsoRiA y coNsutroRiA DE sERVlclos rtcNoL6Grcos



cL<)r-J0TECt{

INY **f,XX. DE p"{T NV ?ry &Ufs
C6dieo: CT-FT-lA-01

Fecha: 07/03./2015
Versi6n: 2

P6eina 6 de 8
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Este es el panel de acceso
auditorio hasta el faceplate.

por el cual se realiz6 el trazado del cable hacia la tarima del

ASESoRiA y coNsurtoaia or senvtctos rEcNoL6Gtcos



CL()U*TECI{

t?,3{ *&bfir *v. AcT rw r*A t} gs
C6dieo: CT-FT-lA-0L

Fecha: O1,/0L/2015

Versi6n: 2

PSeina 7 de 8

Con la via no se afect6 en nada la est6tica del auditorio,
por lo tanto se deja todo en su estado original y el nuevo punto de datos
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. 3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:
tl

N/A

ASESoRiA y coNSULToRiA DE sERVrcros rEcNotoctcos
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ASESOBiA Y CONSULTORiA DE SERVICIOS TECNOL6GICOS
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Fecha de etaboraci6n del informe: oia l-rz-l ues l-ool ano l-zors--l

CONTRA

900.657.211-2

1. GENERAL

Nombre
Contratista:

Documento de
ldentificaci6n:

No. de Contrato: 1-06-03-2M-2015

Periodo de ejecuci6n
de la actividad:

Del 01 Junio 2015 al 1 1 Junio 2015

2. INFORME DE ACTIVIDADES le la* aclividat3es eiecutadas an de*arratlo del abista c6nt'actualr'

Se realiza la instalaci6n de 3

sede principal de la Escuela
estructurado.

pr"tos de datos ,bicados en dos locaciones dentro de la

Nacional del Deporte bajo los est6ndares de cableado

Para dicho trabajo se utiliz6 el siguiente material:

Canaletas en PVC DEXSON:

Modelo uL 1565 con homologaci6n RETIE por SGS-minas, cumple con la normatividad

ANSI TIA/EIA 568A y 569A. Fabricadas en PVC resistente a impactos, lubricantes y

aceites, de Estructura s6lida y de alta durabilidad, No conductivas.

Cableado UTP CAT 6 PANDUIT:
Cable CAT 6 con homologaci6n ANSI/TIA-S 68-C.2 y IEC 61156-5 Categor(a 6'

RJ45 CAT6 PREMIUN

Tuberia PVC

COMPLEMENTOS (CHAZOS, TORNILLOS, AMARRAS Y CAJAS EXTERNAS)

Para la implementaci6n del proyecto se realiz6 un estudio previo de viabilidad en el

cual se hayo la ruta mds 6ptima para la implementaci6n del cableado.

se instalan 2 puntos de datos en el 6rea adminisffativa contigua a sistemas en el RACK

principal con los materiales especificados anteriormente, dichos puntos tienen una

airtrnii aproximada de 18 y 20 mts de distancias desde el RACK principal al que llegan

hasta su ubicaci6n final.

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano
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Se etiquetan
ESNADE.

Ios puntos segrin de sistemas de

Resultado Final

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano
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ANTES

DESPUES

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano
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Los cables quedan unidos para su f6cil identificacidn en el caso de requerir un-
reubicaci6n.

Quedan ubicados en el patch-panel del rack principal en las ubicaciones 10 y 1,2
respectivamente segfn la distancia de ubicaci6n.

Se realiza la instalaci6n del punto por la ruta especificada en la imagen.

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano
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INFORME DE ACTIVIDADES

C6digo: |G.1.19.04.08

Fecha: 810712013

Versi6n:4

P6gina 5 de 7

Se instala un punto de red desde la tarima del auditorio Piso 3 hasta el rack distribuido
Piso 2 con una distancia aproximada de 90mts pasando por el buitr6n.

Este es el panel de acceso por el cual se realiz6 el trazado del cable hacia la tarima del
auditorio hasta el faceplate.

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano



INFORME DE ACTIVIDADES

C6digo: |G.1.19.04.08

Fecha: 810712013

Versi6n: 4
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Se realiza la conexi6n del cable en el punto 12 tanto aet patctr-panet corno en et switch
que se encuentra ubicado en el rack distribuido del piso 2 parasu fdcil identificaci6n.

Con la viabilidad y el andlisis previo realizado no se afect6 en nada la est6tica del
auditorio, por Io tanto se deja todo en su estado original y el nuevo punto de datos

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano
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C6digo: |G.1.19.04.08
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4. CONTRATISTA:

CloudTech S.A.S. 90065721 1 -2

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD-SOCIAL DEL

s [INol--l

Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano



#
CLOUI)TECH

CERTIFICO

eue, la empresa CLOUDTECH S.A.S., con NIT 900.657.211-2 se encuentra al dia

en el pago de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensi6n y

parafiscales (Caia de compensaciOn, SENA, ICBF).

para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Santiago de Cali a los

(12) dias del mes de Junio de 2015

gy"r
NlT.9u0.657'zll' '

Representante Legal

$ stz 7e2t62r -s826o62
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1. G E N E RA L D E L CO N TRATI S-TA-

Prestaci6n de Servicios 1-06-03-244-2015

Periodo evaluado y/o
supervisado: 01t06t2015 24t06t201s

CLOUDTECH S.A.S.

900.657.211-2

Fecha oiafu lnrres [-ool eno Forsl

1. OBJETO:

Prestaci6n de servicios de apoyo operativo para la instalaci6n, adecuacion y materiales para la
creaci6n de tres puntos de red de datos en la oficina de Proyecci6n Social y en et Auditorio "Jos6
Fernando Arroyo Valencia".

El contratista realizo y entreg6 lo siguiente:
Dos puntos de red en la Oficina de Proyeccion Social cada punto con el Pach cord.
Un punto de red en alAuditorio "Josd Fernando Arroyo Valencia" mds el pach cord.
Y todos los materiales que utilizadon para la instalacion.

2. TERMINO DEL CONTRATO:

Un (01)mes

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DESARROLLADAS AL PRESENTE TNFORME:

Y EvALUAcTdN DE CUMFLITvIIENTo

OBL!GACIONES EVALUACION DE CUMPLIMIENTO (%)
1. lnstalacion de 2 puntos de red de datos en

la oficina de Proyecci6n Social y uno en el
Auditorio "Jos6 Fernando Arroyo Valencia"
para un total de 3 puntos de red.
lnstalacion de 2 puntos de red a una
distancia aproximada de 18 mts, cada una
con canaleta plistica anti-incendios y cable
UTP CAT 6, puntos conectados, marcados
en cada extremo y con el patch cord.
lnstalaci6n de 1 punto de red, desde el
Auditorio "Jos6 Fernando Arroyo Valencia"
en el Piso 3 de la Instituci6n hasta el Rack
ubicado en la oficina de recepcion de la lpS
lnstitucional, instalado adecuadamente y
por los espacios autorizados, marcados en
los extremos y los diferentes patch cord que
interactUan en el Rack.
Realizar pruebas de funcionamiento de los
puntos.
Entregar los puntos de red instalados y en
funcionamiento
Entregar lnforme de la actividades,
incluyendo la identificaci6n de la instalacion
de cada punto en el centro de cableado

2.

3.

4.

5.

6.

. 100o/o

o 100Yo
. 100o/o

o 100oh
o 100oh
. 100o/o

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:
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C6digo: |G.1.19.04.07

Fecha: 0810712013

Versi6n: 5
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5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista present6: lnforme de Actividades E Pagos Seguridad Sociat: l-l

ffily:?f,J:"a 
de cobro o documento Fl ,nn,.".o ararmac6n E fnt,:::6ncumPrimiento 

pasos 
tr

6. INFORME FINANGIERO:
Valor del Contrato: $1.075.000
Valor a Pagar: $1.075.000
Valor Ejecutado: s1075.000
Valor por Ejecutar: $o

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE ryc.c.29.184.67s


